










Утверждаю 

                                                                                           Директор ООО «ЛТК» 

___________________Огарков А.Л. 

«____»_________________________ 

 

 

 

 

Инвестиционная программа 

ООО «ЛТК» 

по модернизации котельных расположенных 

 в г. Луза, Кировской области 

на 2022-2033 гг. 

 

 

 

Директор 

ООО «ЛТК» 

_____________________ 

Огарков А.Л. 

 

«____»_________________2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров, 2021 гг. 



Пояснительная записка к инвестиционной программе  

в г. Луза, Кировской области» на 2022-2033 год. 

1. Основание для разработки инвестиционной программы. 

 1. Федеральный закон от 23.10.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ  «О теплоснабжении» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;  

5. Постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 года №410 «О порядке согласования и 

утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких 

программ, утверждаемых в соответствии с законодательством российской Федерации об электроэнергетике); 

6. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2014 год №452 «Об утверждении правил 

определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении 

изменения в постановление правительства РФ от 15 мая 2010 г №340» 

7. Ссылка на утвержденную схему теплоснабжения Лузского городского поселения 

http://admluza.ru/category/zhkh/. 

Инвестиционная программа разработана на основании схемы теплоснабжения, соответствует 

документам территориального планирования муниципального образования, и сформирована в соответствии с 

программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности устанавливаются с учетом: 

- целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- показателей энергетической эффективности объектов, создание и модернизация которых планируется 

инвестиционной программой. 

Утверждение инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемый вид 

деятельности в сфере теплоснабжения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления. 

При описании мероприятий указывается ожидаемый экономический и технологический эффект от их 

реализации, а также сроки их окупаемости.  

 В соответствии с требованиями п. 33 Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса" Инвестиционная программа разработана на три года. 

Сроки проведения мероприятий сформированы с учетом необходимости их соответствия целевым 

показателям, отражающим результаты, достижение которых должно обеспечиваться организацией в ходе 

реализации таких мероприятий. 

Данная Инвестиционная программа составлена в соответствии с техническим заданием на 

разработку инвестиционной программы ООО «ЛТК» по модернизации системы теплоснабжения  

г. Луза,  Кировской области на 2022-2024 год 



2. Цели и задачи инвестиционной программы. 

Целью настоящей инвестиционной программы является снижение расходов топлива на выработку 

тепловой энергии котельными и повышение надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии г.. 

Луза,  Кировской области. 

Для достижения цели программы необходимо произвести следующие работы: 

1. Произвести разработку проектных документаций по замене и установке оборудования на 

следующих объектах: 

1.1 Котельная № 8, расположенная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 35А 

1.2 Котельная № 12, расположенная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Заводская, д.8А 

2. Монтаж котлов стальных жаротрубных водогрейных на твердом топливе и оборудования для 

обеспечения работы данных котлов; 

3. Монтаж насосного оборудования с электродвигателями и автоматикой; 

5. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления; 

6. Пуско-наладочные работы вновь установленного котельного оборудования и автоматизации 

процессов его работы; 

7. Установка пожарной сигнализации. 

8. Комплексное опробование в целом нового установленного оборудования.  

    Основными задачами инвестиционной программы являются: 

1) Повышение надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии г. Луза 

Кировской области; 

2) Снижение потребления электроэнергии на транспортировку тепловой энергии с  котельных; 

3) Улучшение удельных показателей по расходу топлива на  котельных:  

4) Автоматизация процессов управления насосным оборудованием на котельных. 

После реализации мероприятий Инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

1.  Повышение эффективности, надежности работы системы теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии г. Луза, Кировской области; 

2. Снижение расходов топлива на производство тепловой энергии на нужды теплоснабжения  

потребителей г. Луза, Кировской области; 

3. Повышение эффективности работы котельных, за счет снижения удельных расходов топлива; 

              4        Повышение уровня надежности системы теплоснабжения г. Луза, Кировской области, за счет 

установки современного котельного оборудования с автоматизацией всех процессов работы и контроля 

данного оборудования. 

Для оценки эффективности реализации мероприятий Инвестиционной программы должны быть 

определены и количественно измерены следующие целевые индикаторы:  

 

 

 



Таблица 1. 

 

Целевые индикаторы программы                            

Группа целевых 

индикаторов 
Целевые индикаторы 

До реализации 

мероприятий 

инвестиционной 

программы 

После реализации 

мероприятий 

инвестиционной 

программы с 2033 

года 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Надежность снабжения 

потребителей 

теплоэнергией 

Количество остановок 

котельных по причине 

аварий на котельном 

оборудовании  

0 0 0 0 

Эффективность 

деятельности 

организации 

коммунального 

комплекса 

КПД котлоагрегатов % 56 56 56 60 

Удельный расход 

топлива на выработку 

тепловой энергии, 

кг.у.т./Гкал 

255,0 255,0 255,0 238,1 

 

Достижение запланированных уровней индикаторов позволит:  

1. Повысить эффективность работы котельных, что возможно за счет установки более 

современного энерго-экономичного котельного оборудования, подобранного под необходимую 

нагрузку котельной с учетом: 

- снижения удельного расхода топлива до 238,10 кг.у.т./Гкал. 

 

2. Повысить надежности снабжения потребителей тепловой энергией, за счет снижения 

аварий на котельной. 



 

3. Анализ существующего состояния объектов теплоснабжения  

г. Луза Кировской области 

 

3.1.  Источники теплоснабжения 
Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание 

которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. 

Теплоснабжение жилого фонда и объектов социально-бытовой и производственной сферы г. Луза 

обеспечивается 12 котельными, принадлежащими администрации Лузского городского поселения 

Кировской области, протяженностью сетей отопления 14,9 км (в двухтрубном исчислении) . 

          В инвестиционной программе задействованы следующие объекты: 

1. Котельная №8, расположенная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, д. 35 а 

 

Котельная оборудована 2 котлами: 2 КВР – 1,6 КДГ, общей производительностью 2,0 Гкал/час. 

Котлы введены в эксплуатацию в 2013 году Средний КПД составляет 54,2%. Основное топливо 

– дрова. Установленная тепловая мощность котельной – 1,72 Гкал/час. 

 

2. Котельная № 12, расположенная по адресу: Кировская обл., г. Луза, ул. Заводская д. 8 а. 

 

Котельная оборудована 3 котлами: 2 котла КВМ 3,15, общей производительностью 1,24 

Гкал/час, котел введен в эксплуатацию 2010 года. 1 котел КВМ 1, общей производительностью 

00,86 Гкал/час, котел введен в эксплуатацию в 2010 г. Средний КПД составляет 53,29 %. 

Основное топливо – дрова. Установленная тепловая мощность котельной – 6,278 Гкал/час. 

 

 

3.2. Анализ существующих проблем системы теплоснабжения. 

 

По фактическому состоянию системы теплоснабжения имеют место проблемы с 

надежностью и качеством поставляемой тепловой энергией на отопление, а также 

энергосбережением. 

Основными проблемами системы теплоснабжения является: 

         - высокий удельный расход топлива (см. Таблица 2); 

- недостаточность развития системы теплоснабжения для обеспечения потребителей 

качественными услугами теплоснабжения на территории г. Луза; 

- отсутствие возможностей по обеспечению дальнейшей экономии топлива, электроэнергии и 

воды в процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения; 

- недостаточность оборотных средств на ремонт котлов и тепловых сетей отопления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фактический расход топлива на котельных  

Таблица 2. 
 

№ 

п/п 

Котельная № Котлы  Выработано 

тепловой энергии 

в 2020 году, Гкал 

Расход топлива, в: Расход топлива на 

выработку 1 Гкал 

тепловой энергии, 

т.у.т./Гкал 

натуральных 

показателях, 

т.н.т. 

условных 

единицах, т.у.т 

1  

Котельная № 8 

 

КВР-1,6 (2 котла) 

 

1352,143 

 

1339,80 

 

356,4 

 

0,264 

2 Котельная № 12 КВМ 3,15 

3964,6 3521,2 1054,60 0,266 КВМ 1 

КВМ 3,15 

 Итого:  5316,743 4861,0 1411,0 0,265 

 

При детальной проработке проблем теплоснабжения населения г. Луза качественной тепловой 

энергией установлено, что существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные 

ресурсы надежности оборудования исчерпаны. 

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в 

системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг отопления . 

Инвестиционная программа г. Луза по развитию системы теплоснабжения на 2022-2024 годы 

направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами 

теплоснабжения надлежащего качества. Снижение износа объектов инфраструктуры 

теплоснабжения, расширение зоны обслуживания. 

4.Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения. 

4.1.Мероприятия по установке котельного оборудования на котельных  

ООО «ЛТК», реконструкции теплосетей и строительству новых 

тепловых сетей. 

В настоящем разделе дано краткое описание мероприятий по модернизации системы 

теплоснабжения коммунального комплекса г. Луза, Кировской области. 

Направление использования средств – заменить старое оборудование для увеличения КПД. 

Предотвращение аварий в системе теплоснабжения посредством стабилизации давления в системе 

теплоснабжения. Обеспечение безаварийной и стабильной работы водогрейных котлов.  

1. Котельная №8. 

 

- Электродуговая сварка при монтаже металлоконструкций (котлы в разобранном виде, сборка на 

месте); 

- Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе 

теплопроизводительностью до 0,84; 

- Котел водогрейный КВр-1,5 на шахтной топке (шахта подземного исполнения); 

- Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и 

электросварных труб диаметром до 150 мм; 

- Клапан предохранительный; 



- Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметр до 100 

мм; 

- Кран шаровый цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП.00.1 DN125 PN25; 

- Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром до 100 мм; 

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 

- Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали 

высотой до 45 м. 

2.  Котельная №12. 

- Электродуговая сварка при монтаже металлоконструкций (котлы в разобранном виде, сборка на 

месте) 

-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе 

теплопроизводительностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) 

- Котел водогрейный КВр-2,0 на шахтной топке 

- Котел водогрейный КВм-2,5 на отходах деревообработки без механизированной автоматической 

подачи топлива   

- Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали 

высотой до 45 м 

 

 

Проектная стоимость мероприятий по модернизации котельных 

ООО «ЛТК» 

 

Стоимость инвестиционного проекта ООО «ЛТК» – 5 307,90 тыс.руб.; 

 

Котельная №1  

Сметная стоимость, в т.ч. 910, 780 тыс. руб. 

  

 

Котельная №2  

Сметная стоимость, в т.ч. 4 397,12 тыс.руб. 

  

  

  

 

4.1 Организационный план реализации инвестиционной программы 

 

Инвестиционная программа разбивается на 3 этапа по времени ее реализации: 

1 этап. 2022 год: Замена и установка оборудования на котельных согласно планируемым 

работам по Котельной №12. 

2 этап. 2023 год: Замена и установка оборудования на котельных согласно планируемым 

работам по Котельной №8. 

3 этап. 2024 год: Замена и установка оборудования на котельных согласно планируемым 

работам по Котельной № 12. 

 

Мероприятия Инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 



- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115; 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденные постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 № 88 (ПБ 10-574-03); 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные 

постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 № 91 (ПБ 03-576-03); 

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные 

постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 № 90 (ПБ 10-573-03); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 

- СНиП II-35-76 от 31.12.1976 «Котельные установки»; 

- Изменение № 1 СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», приняты постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 № 110; 

- СНиП 3-05-07-85 «Системы автоматизации», утверждены Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985 № 175; 

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», утверждены постановлением 

Госкомстроя СССР от 09.08.1988 № 155. 

Общая сумма капитальных вложений на установку котельного оборудования на  котельных №8, №12 

составляет  5307,90 тыс. руб.  



 

5.Расчет плановых значений показателей надежности и энергетической 

эффективности 

 

1. Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, 

определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности (
nп ист от tР ), рассчитывается по формуле: 

 

( ) ( )
n 0 0 n nп ист от t п ист от t 1 t 1 t зам n tР N  / M   M M t / M− −=  − , 

где: 

0п ист от t 1N −  - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, 

причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой 

энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной 

программы; 

0t  - первый год реализации инвестиционной программы; 

зам nM t  - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и 

модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году 

реализации инвестиционной программы; 

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час; 

nt
M  - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации 

инвестиционной программы; 

nt  - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который 

устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения; 

0t 1−  - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной 

программы. 

 

Имеем: Рп ист от tn =  0. 

Данное значение будет одинаковым на все время реализации инвестиционной 

программы. 

 

2. Плановые значения показателя энергетической эффективности, 

определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, который 

рассчитывается на основании расчетов представленных в таблице 4. 

 



Таблица 3 

Расчет эффекта при реализации мероприятий 

№ этапа 
реализации 
программы 

Параметр 

Значения 

Примечание 

Расход 
топлива в 

натуральных 
покаателях, 

т.н.т. 

Расход 
топлива в 
условных 
единицах, 

т.у.т. 

Котельная №12 

 

Этап №1,3 
 

Расход топлива 

существующими 

котлами 

3964,6 1054,60 

Замена котельного 

оборудования, установка нового 

котла 

Расход топлива 

после замены 

котельного 

оборудования 

3521,20 936,60 Установлены котлы с КПД 60% 

Экономия топлива 443,40 118 Рсн11 

№ этапа 

реализации 

программы 

Параметр 

Значения 

Примечание 

Расход 
топлива в 

натуральных 
показателях, 

т.н.т. 

Расход 
топлива в 
условных 
единицах, 

т.у.т. 

Котельная №8 

 

Этап №2 
 

Расход топлива 

существующими 

котлами 

1339,80 356,40 

Замена котельного 

оборудования, установка нового 

котла 

Расход топлива 

после замены 

котельного 

оборудования 

1210,30 321,90 Установлены котлы с КПД 60% 

Экономия топлива 129,50 34,5 Рсн21 

 

 

В результате реализации программы экономия расхода топлива составит: 

1) В первый год после реализации 1-го этапа программы:  

Р2022 = Рсн11 = 221,7 т.н.т. 

2) В следующий год после реализации 2-го этапа программы:                  

 



Р2023 = Рсн21 + Рсн11= 129,5т.н.т.; 

 

3) В следующий год после реализации 3-го этапа программы:  

 

Р2024 = Рсн31 +Рсн21 + Рсн11= 221,7 т.н.т. 

 

 

Таблица 4 

 

Изменение удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, т.у.т./Гкал 

 

  

Год Расход топлива 

без реализации 

программы, т.н.т. 

в год 

Экономия от 

реализации 

инвестиционной 

программы, т.н.т. 

в год 

 

Расход 

топлива с 

учетом 

экономии от 

реализации 

программы, 

т.н.т. в год 

Отпуск 

тепловой 

энергии в 

сеть, Гкал в 

год 

Удельного 

расход 

топлива, 

т.у.т/Гкал 

2022 20632,20 221,70 20410,50 20245,40 0,238 

2023 20632,20 351,200 20281,00 20245,40 0,238 

2024 20632,20 572,90 20059,30 20245,40 0,238 

 

 

Таблица 5 

Плановые значения показателей надежности и энергетической системы  централизованного 

теплоснабжения в результате реализации инвестиционной программы 

Показатели 2022 2023 2024 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате тех. 

нарушений на источниках тепловой энергии на 1 

Гкал/час установленной мощности 

0 0 0 

Удельный расход топлива на производство 

единицы тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал 

0,238 0,238 0,238 

 



 

6. Финансовый план реализации инвестиционной программы 

6.1. Капитальные вложения для реализации инвестиционной программы 

 

Целью включения в инвестиционную программу мероприятий по замене и установке 

оборудования в котельных №8, №12  является снижение расходов топлива на производство тепловой 

энергии и обеспечение надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии за счет 

применения современного энергоэкономичного котельного оборудования и пуско-защитной 

аппаратуры. 

Согласно сметных расчетов на замену котельного оборудования в котельных №8, №12 потребуется 

5307,90 тыс. руб. 

 

Таким образом, суммарные инвестиционные затраты по Инвестиционной программе определены в 

фактических ценах в размере 5307,90 тыс. руб, в т. ч. по источникам финансирования 

• бюджетное финансирование      0 тыс. руб.; 

• амортизационные отчисления                                   5307,90 тыс. руб.; 

• заемные средства кредитных организаций              0 тыс. руб. 

6.2. Определение финансовых источников для реализации инвестиционной 

программы  

 

Источником финансирования инвестиционной программы является собственные средства 

организации. 

 

7. Порядок осуществления контроля за реализацией инвестиционной программы 

 

Контроль над реализацией инвестиционной программы осуществляется уполномоченным органом. 

 

8. Основные параметры программы в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

 

В ООО «ЛТК» разработана программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 

на 2020-2025 год.  


